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Легенда повітропроводід та арматури

- клапан регулюючий

- припливний повітропровід

- витяжний повітропровід

Вузол проходу повітропровода

через стіну

2

6 - Хомут вентиляційний від ∅100 до ∅250 

6
7

1

Вузол А 1:2

Вузол A-A 1:2

А

3

5

3

Ширина повітропровода

4

1 - Дюбель латуний ETO 10х28/М8 
2 - Різьбова шпилька М8 
3 - Шайба збільшена М8 
4 - Гайка шестигранна М8 
5 - Профіль монтажний перфорований 27х18

3

2

1

Монтаж до горизонтального перекриття

прямокутних та круглих повітропроводів

7

7 - Повітропровід з оцинкованої сталі 

50

50

8

8 - Ізоляція повітропровода 

8

План вентиляції першого-третього поверху офісної будівлі .

Уточнення математичного моделювання організації

повітрообміну в приміщеннях громадських будівель

Атестаційна випускна робота

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A



3900 3600 1500 2100 3900 3600 3900 3850 3600 3900 2100 1500 3600 3900

45000

18
00

36
00

36
00

63
00

21
00

3900 3600 1500 2100 3900 3600 3900 3850 3600 3900 2100 1500 3600 3900

45000

18
00

36
00

36
00

63
00

21
00

Підйом на покрівлю

К2.4

К2.3
К2.1 К2.6

К2.5

К2.2 К2.7

К2.11

К2.8 К2.9

К2.10 К2.12 К2.13 К2.14

К2.16

К2.17К2.15

К3.4

К3.3
К3.1 К3.6

К3.5

К3.2 К3.7

К3.11

К3.8 К3.9

К3.10 К3.12 К3.13 К3.14

К3.16

К3.17К3.15

3900 3600 1500 2100 3900 3600 3900 3900 3600 3900 2100 1500 3600 3900

45000

6
3
0
0

2
1
0
0

3
6
0
0

3
6
0
0

1
8
0
0

1
7
4
0
0

К1.2

К1.1

К1.3 К1.4

К1.6

К1.7

К1.9

К1.11

К1.10

К1.8

К1.5

Ø25

Ø32

Ø25
Ø20 Ø20

Ø25

Ø25

Ø25

Ø20

Ø25

Ø20

Ø20

Ø25

Ø25

Ø20

Ø25

Ø20

Ø25 Ø20

Ø20

Ø25Ø20

Ø20

Ø25

Ø25

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø25

Ø25

Ø25

Ø20

Ø20

Ø25

Ø20

Ø25

Ø25
Ø20

Ø25

Ø25

Ø20

Ø25 Ø25

Ø20

Ø20

Ø20

Ø32Ø32

Ø20

Ø25 Ø25

Ø25

Ø20

Ø20

Ø25

Ø20

Ø20

Ø20

Ø20

Ø25

Ø32

Ø25

Ø20

Ø25

Ø25

Ø32

Ø32

Ø25

Скид дренажу до системи каналізації 

 через сифон з гідрозатвором 

Скид дренажу до системи каналізації 

 через сифон з гідрозатвором 

Скид дренажу до системи каналізації 

 через сифон з гідрозатвором 

Скид дренажу до системи каналізації 

 через сифон з гідрозатвором 

Скид дренажу до системи каналізації 

 через сифон з гідрозатвором 

Скид дренажу до системи каналізації 

 через сифон з гідрозатвором 

Скид дренажу до системи каналізації 

 через сифон з гідрозатвором 

Скид дренажу до системи каналізації 

 через сифон з гідрозатвором 

№ документа

Виконав

План кондиціонування першого-третього поверху офісної будівлі .

Зм. Арк. Підпис Дата

Керівник

Зав.Каф.

Стадія Лист Листів

ТВм-22-2
Формат А1

Євстифеєв

Задоянний О.В.

Предун К.М.

Опалення, вентиляція і

кондиціонування 3

Підйом на покрівлю

Підйом на покрівлю

ПЛАН ПЕРШОГО ПОВЕРХУ   М1:100

ПЛАН ДРУГОГО ПОВЕРХУ М1:100

ПЛАН ТРЕТЬОГО ПОВЕРХУ М1:100

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7 ∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7 ∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7 ∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7 ∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7
∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7
∅6.35

∅12.7

∅6.35

∅12.7

∅9.52

∅15.88

∅6.35

∅12.7
∅6.35

∅12.7

∅9.52

∅15.88

∅9.52

∅15.88

∅9.52

∅15.88

∅9.52

∅19.05

∅9.52

∅19.05

∅9.52

∅22.22

∅9.52

∅22.22

∅9.52

∅22.22

∅12.7

∅28.0

∅9.52

∅15.88

∅9.52

∅15.88

∅9.52

∅15.88

∅15.88

∅28.0

∅12.7

∅28.0

∅12.7

∅28.0

∅9.52

∅22.22

∅9.52

∅22.22

∅9.52

∅19.05

∅9.52

∅19.05

∅9.52

∅15.88

∅9.52

∅15.88

∅9.52

∅15.88

∅9.52

∅15.88

∅9.52

∅15.88

∅15.88

∅28.0

∅12.7

∅28.0

∅9.52

∅22.22

∅9.52

∅22.22

∅9.52

∅19.05

∅9.52

∅19.05

∅9.52

∅15.88

∅9.52

∅15.88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

А

Б

В

Г

Д

Е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

А

Б

В

Г

Д

Е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

А

Б

В

Г

Д

Е

Легенда трубопроводів

- мідний трубопровід

- дренажний трубопровід

2

5
7

1
5 - Хомут вентиляційний від ∅100 до ∅250 

1 - Дюбель латуний ETO 10х28/М8 

2 - Різьбова шпилька М8 

3 - Шайба збільшена М8 
4 - Гайка шестигранна М8 

6 - Труба мідна газового контуру

3

4

7 - Труба мідна рідинного контуру

6

8

8 - Кабель для підключення внутрішнього та зовнішнього блоку

9

10

9 - Ізоляція мідлного трубопроводу K-FLEX ST 

10 - Стрічка бандажна ізоляційна 

Монтаж до горизонтального перекриття

мідних фреонопроводів
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PLAN-22K-50 0,805 м

1125 Вт

PLAN-22K-50 0,805 м

1125 Вт

PLAN-22K-50 0,405 м

310 Вт

PLAN-22K-50 1,005 м

1250 Вт

PLAN-22K-50 0,605 м

750 Вт

PLAN-22K-50 0,805 м

1326 Вт

PLAN-22K-50 0,805 м

1287 Вт

PLAN-22K-50 0,905 м

1287 Вт

PLAN-22K-50 0,805 м

550 Вт

PLAN-22K-50 0,705 м

1037 Вт

PLAN-22K-50 0,805 м

1007 Вт

PLAN-22K-50 0,805 м

1007 Вт

PLAN-22K-50 0,705 м

901 Вт

PLAN-22K-50 0,705 м

875 Вт

PLAN-22K-50 0,805 м

875 Вт

PLAN-22K-50 0,505 м

800 Вт

PLAN-22K-50 0,505 м

800 Вт

PLAN-22K-50 0,405 м

500 Вт

PLAN-22K-50 0,605 м

640 Вт

PLAN-22K-50 0,805 м

790 Вт

PLAN-22K-50 0,705 м

670 Вт

PLAN-22K-50 0,705 м

840 Вт

PLAN-22K-40 0,505 м 640 Вт

PLAN-22K-50 0,605 м

935 Вт

PLAN-22K-50 0,605 м

908 Вт

PLAN-22K-50 0,605 м

908 Вт

PLAN-22K-50 0,805 м

935 Вт

PLAN-22K-50 0,805 м

908 Вт

PLAN-22K-50 0,905 м

908 Вт

PLAN-22K-50 0,405 м

370 Вт

PLAN-22K-50 0,505 м

600 Вт

PLAN-22K-50 0,605 м

600 Вт

PLAN-22K-50 0,605 м

600 Вт

PLAN-22K-50 0,405 м

510 Вт

PLAN-22K-50 0,405 м

495 Вт

PLAN-22K-50 0,505 м

495 Вт

PLAN-22K-50 0,505 м

400 Вт

PLAN-22K-50 0,605 м

400 Вт

PLAN-22K-50 0,705 м

400 Вт

PLAN-22K-50 0,805 м

500 Вт

PLAN-22K-50 1,005 м

500 Вт

PLAN-22K-50 1,405 м

400 Вт

PLAN-22K-50 2,305 м

400 Вт

PLAN-22K-50 0,405 м

400 Вт

PLAN-33K-50 1,605 м

500 Вт

PLAN-22K-50 0,905 м

525 Вт

PLAN-22K-50 1,205 м

525 Вт

PLAN-22K-50 0,605 м

525 Вт

PLAN-22K-50 0,505 м

525 Вт

PLAN-22K-50 0,705 м

525 Вт

PLAN-22K-50 0,605 м

525 Вт

PLAN-33K-50 1,605 м

600 Вт

PLAN-22K-50 1,005 м

600 Вт

PLAN-22K-50 1,205 м

600 Вт

PLAN-33K-50 0,405 м

370 Вт

PLAN-22K-50 1,005 м

900 Вт

PLAN-22K-50 1,205 м

900 Вт

PLAN-22K-50 0,605 м

900 Вт

PLAN-22K-50 0,605 м

800 Вт

PLAN-22K-50 0,705 м

900 Вт

PLAN-22K-50 0,705 м

950 Вт

PLAN-22K-50 0,605 м

660 Вт

PLAN-22K-50 0,505 м

660 Вт

PLAN-22K-50 0,505 м

680 Вт

PLAN-22K-50 0,605 м

600 Вт

PLAN-22K-50 0,505 м

600 Вт

PLAN-22K-50 0,705 м

600 Вт

PLAN-22K-50 0,805 м

700 Вт

PLAN-22K-50 1,305 м

600 Вт

PLAN-22K-50 1,105 м

600 Вт

PLAN-22K-50 1,005 м

700 Вт

PLAN-22K-50 1,605 м

600 Вт

PLAN-33K-50 1,105 м

700 Вт

PLAN-22K-60 1,405 м

950 Вт

PLAN-22K-50 1,105 м

750 Вт

PLAN-22K-50 0,905 м

750 Вт

PLAN-22K-50 0,805 м

975 Вт

PLAN-22K-50 0,705 м

975 Вт

PLAN-22K-50 0,805 м

975 Вт

PLAN-22K-50 0,905 м

975 Вт

PLAN-33K-50 1,205 м

700 Вт

ІТП

16 °C

САНВУЗОЛ 118

20 °C

119

Кімната очікування

22 °C

117

Кориор

18 °C

116

Офіс

22 °C

115

Офіс

20 °C

121

Конференц-зал

20 °C

123

Кімната відпочинку

20 °C

124

Буфет

20 °C

128

Бар

22 °C

103

Коридор

18 °C

113

Кімната тех. праці

20 °C

110

Офіс

20 °C

107

Роздягальня

25 °C

106

Роздягальня

25 °C

102

Коридор

18 °C

101

Склад

5 °C

131

Сходова клітина

16 °C

130

Сходова клітина

16 °C

223

Санвузол

18 °C

221

Коридор

20 °C

220

Кабінет директора

22 °C

219

Кабінет

20 °C

222

Кабінет

22 °C

231

Кабінет

20 °C

230

Кабінет

20 °C

229

Кабінет

20 °C

228

Кабінет

20 °C

209

Кабінет

20 °C

208

Кабінет

20 °C

207

Кабінет

20 °C

206

Кабінет

20 °C

205

Кабінет

20 °C

204

Кабінет

22 °C

217

Кабінет для нарад

20 °C

216

Кабінет для нарад

20 °C

202

Кабінет

20 °C

201

Кабінет директора

22 °C

203

Коридор

20 °C

316

Кабінет для нарад

20 °C

301

Кабінет директора

22 °C

331

Кабінет

20 °C

302

Кабінет

20 °C

320

Кабінет директора

22 °C

319

Кабінет

20 °C

322

Кабінет

22 °C

321

Коридор

20 °C

329

Кабінет

20 °C

309

Кабінет

20 °C

323

Санвузол

18 °C

308

Кабінет

20 °C

328

Кабінет

20 °C

330

Кабінет

20 °C

307

Кабінет

20 °C

306

Кабінет

20 °C

305

Кабінет

20 °C

303

Коридор

20 °C

304

Кабінет

22 °C

317

Кабінет для нарад

20 °C

ДРУГОЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛ

θs=80,0 oC

Δθ=20,0 K

ΔpHS=50 Па

Рабочая точка

Δp=19802 Па

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 40 (C)

-

dn 40 (C)

-

dn 20x2 (A)

-

dn 20x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 40 (C)

-

dn 40 (C)

-

dn 20 (C)

-

dn 15 (C)

-

dn 15 (C)

-

dn 20 (C)

-

dn 15 (C)

-
dn 15 (C)

-

dn 15 (C)

-

dn 15 (C)

-

dn 15 (C)

-

dn 15 (C)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

ECL HT ТРУБКИ 19 мм

dn 17x2 (A)

ECL HT ТРУБКИ 19 мм

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

dn 32 (C)

-

dn 32 (C)

-

dn 32 (C)

-

dn 32 (C)

-

dn 17x2 (A)

ECL HT ТРУБКИ 19 мм

dn 17x2 (A)

ECL HT ТРУБКИ 19 мм

dn 17x2 (A)

-

dn 17x2 (A)

-

РАСПРЕД-ВЕН

dn 32x16

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 6

RA-DV У

dn 15

n 6

RA-DV У

dn 15

n 6

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 6

RA-DV У

dn 15

n 2

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

ШАР-КРАН

dn 40

RA-DV У

dn 15

n 3

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 3

RA-DV У

dn 15

n 3

RA-DV У

dn 15

n 3

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 3

RA-DV У

dn 15

n 3

RA-DV У

dn 15

n 3

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 3

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 5

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

RA-DV У

dn 15

n 4

+ 6,60

+ 3,30

+ 0,00

- 3,30

+ 9,90

Схема системи опалення сходової клітини

PLAN-22K-50-600

PLAN-22K-50-600

PLAN-22K-50-600

PLAN-22K-50-800

PLAN-22K-50-800

PLAN-22K-50-800

Розгорнута плоска схема системи опалення

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅20х2

PLAN-22K-50-700

PLAN-22K-50-700

PLAN-22K-50-700

PLAN-22K-50-800

PLAN-22K-50-800

PLAN-22K-50-800
PLAN-22K-50-800

PLAN-22K-50-800

PLAN-22K-50-800

PLAN-22K-50-800

PLAN-22K-50-800

PLAN-22K-50-800

Розподільчий колектор

PLAN-22K-50-400

PLAN-22K-50-1000

∅17х2

∅17х2

∅17х2

PLAN-22K-50-600

PLAN-22K-50-500

PLAN-22K-50-400

PLAN-22K-50-600

PLAN-22K-50-800

PLAN-22K-50-700

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2
PLAN-22K-50-500

PLAN-22K-50-500

PLAN-22K-50-700

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

Схема системи опалення першого-третього поверху

Розподільчий колектор

Розподільчий колектор

PLAN-22K-50-1100

PLAN-22K-50-1100

PLAN-22K-50-1600

PLAN-22K-50-1000

PLAN-22K-50-1400

PLAN-22K-50-2300

PLAN-22K-50-400

PLAN-22K-50-800

PLAN-22K-50-700

PLAN-22K-50-600

PLAN-22K-50-400

PLAN-22K-50-400

PLAN-22K-50-500

∅17х2

∅17х2

PLAN-22K-50-400

PLAN-22K-50-400

PLAN-22K-50-600

PLAN-22K-50-600

PLAN-22K-50-600

PLAN-22K-50-600

PLAN-22K-50-600

PLAN-22K-50-700

PLAN-22K-50-700

PLAN-22K-50-1600

PLAN-22K-50-1100

PLAN-22K-50-1100

PLAN-22K-50-400

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

Розподільчий колектор

PLAN-22K-50-1000

PLAN-22K-50-1000

PLAN-22K-50-1100

PLAN-22K-50-1000

PLAN-22K-50-1100

PLAN-22K-50-1300

PLAN-22K-50-1600

PLAN-22K-50-800

PLAN-22K-50-800

PLAN-22K-50-700

PLAN-22K-50-500

PLAN-22K-50-500

PLAN-22K-50-600

∅17х2

∅17х2

PLAN-22K-50-500

PLAN-22K-50-600

PLAN-22K-50-700

PLAN-22K-50-700

PLAN-22K-50-700

PLAN-22K-50-800

PLAN-22K-50-800

PLAN-22K-50-900

PLAN-22K-50-900

PLAN-22K-50-1400

PLAN-22K-50-1100

PLAN-22K-50-1100

PLAN-22K-50-1200

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

∅17х2

Уточнення математичного моделювання організації

повітрообміну в приміщеннях громадських будівель

Атестаційна випускна робота
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