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Погосов
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(18x2.0)

∅15

(18x2.0)

∅15

(18x2.0)

∅15

(18x2.0)

1 поверх
+0,000

∅25

(32x4.4)

Т3

~~

Ду 25

сітчастий фільтр

Ду 15

запобіжний клапан
~~

Ду 25

зворотній клапан
Кульові

крани, ∅15

До колектора ГВП

1-ого поверху

Від колектора В1

1-ого поверху

Ду 25 Ду 25

Від бойлера

До бойлераДу 15

Ду 15

Вузол №1

∅15

(18x2.0)

~~

∅25

(32x4.4)

Вузол №2

Вузол №3

Від вузла

вводу В1

6
7

Вузол 3 (Підключення розподільчих

колекторів водопостачання 1-ого

поверху)

1 - трубопровід В1 32(4,4) мм.

3 - кран шаровий кутовий з накидною гайкою 1"

5 - колектор наборний Т3  1"х3/4" євроконус 9(12 виходів)

6 - євроконус для підэ'днання труби 18х2-3/4"

7 - трубопровід 18(2,0)мм.

9 - з'єднувач НР 32(4,4)х1"

8 - гільза насувна 32мм.

10 - кінцквик з дренажним краном та повітроспускником

2

1

2 - трубопровід Т3 32(4,4) мм.

3

3

5

4 - колектор наборний В1  1"х3/4" євроконус 9(10 виходів)

8
9

10

12

11 - зовнішня шафа

11

6
7

Вузол 2 (Підключення розподільчих

колекторів водопостачання 2-ого

поверху)

2

1

3

3

4

5

8
9

10

10

11

12 - трубопровід В1 32(4,4) мм від вузла вводу

  Умовні позначення

Прокладання каналізаційної труби під стелею 1-ого поверхуK1

  Трубопровід госп.-питної води

  Трубопровід гарячого водопостачання

В1

  Трубопровід циркуляційний системи ГВП

  Трубопровід для відведення води в каналізаціюK1

Т4

Т3

Аксонометрична схема систем В1, Т3

Випуск К1-1

∅110 (через існуючий отвір)

~

1 поверх
+0,000

Випуск К1-2

∅110 (через існуючий отвір)

~

1 поверх
+0,000

Випуск К1-3

∅110 (через існуючий отвір)

~

1 поверх
+0,000

∅50

0,0
2

∅100

∅50

2 поверх
+3,550

2 поверх
+3,550

Ст К1-5 ∅100

0,03

0,03

0,03

0,03

Випуск

пральної

машини ∅32

∅32Ст К1-7 ∅50

Ревізія

рівень покрівлі
200

К
1

Встановити

вакуумний клапан

Прокласти під

стелею 1-ого

поверху
0,
03

∅50

Ст К1-6 ∅50

∅50

∅50 ∅100 ∅100

∅50

∅50

∅50

Ревізія

2 поверх
+3,550

Ст К1-1 ∅100

∅50

∅100

0,
03

Ревізія

2 поверх
+3,550

∅50

∅500,03 0,0
3

∅50

0,03

Ст К1-4 ∅100

Ревізія

2 поверх
+3,550

Ст К1-5 ∅100

∅50

∅50

0,03

0,
03

∅100

∅100Прокласти під

стелею 1-ого

поверху 2 поверх
+3,550

Ст К1-4 ∅100

200

К
1

Встановити

вакуумний клапан

Ревізія

2 поверх
+3,550

∅50

0,03

∅50

0,
03

∅50

Душовий трап

∅40

1. Дюбель пласмасовий ∅ 12х60
2.  Шайба широка ∅ 8
3. Гайка оцинкована з буртом М 8
4. Гайка оцинкована М 8
5. Гайка оцинкована подовжена  М 8 х 28
6. Гвинт шуруп М 8 х 100
7. Шпилька оцинкована М 8
8. Планка перфорірована  60 х 20 х 2- ∅8
9. Хомут с резиновой рпокладкой 4" хМ 8 (108-115 мм .)

  Кріплення трубопроводів системи каналізації до перекриття та стін

1000 1000

Аксонометрична схема системи К1

Дренаж від 

Дренаж від 

Дренаж від 

4

Аксонометрична схема систем В1, Т3

КНУБА

Аксонометрична схема системи К1

Атестаційна випускна робота бакалавра

8кафедра теплотехніки

Вузол №1, Вузол 2, Вузол 3
Кріплення трубопроводів системи каналізації

до перекриття та стін
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План опалення 1-го поверху

1ДПКириченко

Погосов

Юрик

Зав.каф.

Перевірив

Розробив

КНУБА

План опалення 2-го поверху

Атестаційна випускна робота бакалавра

План опалення 1-го поверху

2

Qт730

Qт2150

Qт2300

Qт800 Qт1000

Qт800

Qт1100Qт200
Qт200Qт100Qт100

Тип 20 PV-S
300х1400, Q=783 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 20 PV-S
300х1000, Q=559 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 20 PV-S
500х1000, Q=831 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 20 PV-S
500х1400, Q=1163 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 10 PV
500х400, Q=190 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 10 PV
500х520, Q=248 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 20 PV -S
600х1200, Q=1148 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 20 PV-S
300х1600, Q=894 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 20 PV-S
300х1800, Q=1006 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 20 PV-S
300х1600, Q=894 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 20 PV-S
600х1120, Q=1072 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 20 PV-S
600х1120, Q=1072 Вт

Колектор

опалення №1

1-ого поверху

на 7 виходів

Колектор

опалення №2

1-ого поверху

на 7 виходів

Т1 ∅32х4,4

Т2 ∅32х4,4

Т1 ∅32х4,4

Т2 ∅32х4,4

СтТ1 ∅32х4,4

СтТ2

∅32х4,4

Vogel&Noot

Тип 22 KV
500х720, Q=1111 Вт

Vogel&Noot

Тип 22 KV
500х800, Q=1234 Вт

Vogel&Noot

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Vogel&Noot

Тип 11 KV
500х1000, Q=843 Вт

Vogel&Noot

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Vogel&Noot

Тип 22 KV    500х800,
Q=1234 Вт

Vogel&Noot

Тип 22 KV    300х800,
Q=876 Вт

Vogel&Noot

Тип 22 KV
300х1000, Q=1095 Вт

Vogel&Noot

Тип 22 KV
300х800, Q=876 Вт

Vogel&Noot

Тип 22 KV
300х800, Q=876 Вт

Vogel&Noot

Тип 22 KV
300х800, Q=876 Вт

Vogel&Noot

Тип 22 KV
500х720, Q=1111 Вт

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0 Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

План опалення 2-го поверху

10

Qт800

Qт150
Qт750

Qт450

Qт750

Qт140

Qт140Qт100

Qт150

Qт150

Qт2000

Qт100

Qт80

Електрокотел
Protherm Ray Скат

18/KE (6+6+6 кВт) 380 В

Електробойлер, V=80 л
Бойлер ATLANTIC

Vertigo Basic 80

ES-VM0652F220F-B (2000 W)

шахта

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 30 PV
500х1800, Q=2185 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 20 PV-S
300х1000, Q=831 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 10 PV
500х520, Q=248 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 10 PV
500х400, Q=190 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 10 PV
500х400, Q=190 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 10 PV
500х400, Q=190 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 10 PV
500х400, Q=190 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 10 PV
500х400, Q=190 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 10 PV
500х400, Q=190 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 10 PV
500х1000, Q=476 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 10 PV
500х1000, Q=476 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 10 PV
500х1000, Q=476 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 10 PV
500х1000, Q=476 Вт

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 10 PV
500х1000, Q=476 Вт

Vogel&Noot

Тип 22 KV
300х800, Q=1116 Вт

Vogel&Noot

Тип 22 KV
500х1400, Q=2160 Вт

Vogel&Noot

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Vogel&Noot

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Vogel&Noot

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Vogel&Noot

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Vogel&Noot

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Vogel&Noot

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Vogel&Noot

Тип 11 KV
500х520, Q=438 Вт

Vogel&Noot

Тип 11 KV
500х520, Q=438 Вт

Vogel&Noot

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Vogel&Noot

Тип 11 KV
500х600, Q=506 Вт

Vogel&Noot

Тип 11 KV
500х600, Q=506 Вт

Vogel&Noot

Тип 11 KV
500х600, Q=506 Вт

Колектор опалення №3

2-ого поверху

на 7 виходів (2 компл)

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0
Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

СтТ1 ∅32х4,4

СтТ2

∅32х4,4

9   Інвентарна (прибиральний інвентар)

4   Кабінет лікаря

2   Очікувальна (з коридором)

1   Кабінет забору матеріалу

3   Кабінет лікаря

5   Кабінет лікаря

10  Гардероб службовий

8   Санвузол для МГН

6   Умивальня відвідувачів

11  Технічне приміщення

7   Вбиральня відвідувачів

9   Кімната персоналу

3   Санвузол палати

4   Процедурна

1   Кабінет лікаря

2   Палата (тимчасового перебування)

6   Стерилізаційна

5   Тамбур 

10  Вмивальня персоналу 

8   Інвентарна

7   Мийка

11  Туалет персоналу 

12  Кабінет медичного директора 

13  Господарське приміщення

14  Очікувальна (з коридором) 

Тип

Висота Довжина

Модель

Тип конструкції опалювального приладу

Vogel&Noot PLAN
MULTI гігієнічні

Тип 10 PV
500х400, Q=190 Вт

Тепловіддача

8кафедра теплотехніки
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∅9,5
∅15,8

∅9,5
∅15,8

∅9,5
∅15,8

∅25
вивести у каналізацію будівлі

через воронку розриву струмини

Х1Х2
∅15,8 ∅9,5

К2.7

К2.10

К2.9К2.8

RPIL-1.3

HNAUNQ

RPIL-0.8

HNAUNQ
RPIL-1

HNAUNQ

RPIL-1

HNAUNQ

∅25

∅25

K13

K13

K13

вивести у каналізацію будівлі

через воронку розриву струмини

∅25
вивести у каналізацію будівлі

через воронку розриву струмини

Аксонометрична схема системи К2

∅25
вивести у каналізацію будівлі

через воронку розриву струмини

∅25

∅25

∅6,3

∅12,6

∅6,3

∅12,6

∅6,3∅12,6

∅6,3

∅12,6

∅9,5

∅15,8

∅9,5

∅15,8

∅12,7

∅25,4

Х1
Х2

Х1
Х2

Х1

Х2

6,550

6,550

6,550

K13∅25

6,550

∅25
вивести у каналізацію будівлі

через воронку розриву струмини

~

~

~

~

3,000

3,000

К2.1
RPIL-1

HNAUNQ

К2.2
RPIL-1.3

HNAUNQ

∅6,3

∅12,6

∅6,3

∅12,6

∅9,5

∅15,8

вивести у каналізацію будівлі

через воронку розриву струмини

∅25

∅6,3

∅12,6

3,000

К2.3
RPIL-0.8

HNAUNQ

К2.4
RPIL-0.8

HNAUNQ

К2.5
RPIL-0.8

HNAUNQ

∅25
вивести у каналізацію будівлі

через воронку розриву струмини

∅25
вивести у каналізацію будівлі

через воронку розриву струмини

К2.6
RPIL-0.8

HNAUNQ

∅6,3

∅12,6∅6,3

∅12,6

∅6,3

∅12,6

∅9,5∅15,8

3,000 3,000

∅25 ∅25 ∅25

∅25

∅25

6,850

K13

K13 K13 K13

K1
3

~

~~ ~

~

~

~

~

~

3,000

Х1
Х2

Х1
Х2

Х1
Х2

Х1
Х2

К2

К1

 Секція нагріву/охолодження

припливно-витяжної установки ПВ1

7,250

7,500

7,300

7,500

7,200

Аксонометрична схема системи К1   Умовні позначення

Кондиціонування/холодопостачання

  Трубопровід дренажний ( від вн.блоків кондиціонерів)K13

  Трубопровід холодопостачання подавальнийХ1

Х2   Трубопровід холодопостачання зворотний

RAS-12HNBCMQ

RAS-6.0HNSKQ

∅9,5

∅15,8
Трубопроводи в ізоляції

базальтними циліндрами типу

"шкаралупа", товщиною 50мм і

зверху покриті шаром алюмінієвої

фольги

7,200

Трубопроводи в ізоляції

базальтними циліндрами типу

"шкаралупа", товщиною 50мм і

зверху покриті шаром алюмінієвої

фольги

6,850

6,850
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Зав.каф.

Перевірив

Розробив

КНУБА

Атестаційна випускна робота бакалавра

кафедра теплотехніки

ТЕс-21с

Реконструкція системи опалення, вентиляції та 
теплохолодопостачання діагностичного медичного центру 

Аксонометрична схема системи К1
Аксонометрична схема системи К2
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Примітки:

1) Трубопроводи прокласти в теплоізоляції у штробі , в місцях перетинання
перекриттів, стін і перегородок прокласти в гільзах діаметром 1,5-2d.

2) Злив води із системи передбачених через крани на гребінках колекторів

і на котлі .

3) Випуск повітря проводиться через воздухоотводчики і крани

«Маєвського», в колекторному шафі і на опалювальних приладах.

4) У дверях санвузлів передбачити, в нижній частині , 150 мм від підлоги,

переточні решітки 400х100 мм.

5) Трубопроводи умовно віднесені від стін, запірно-регулююча арматура

умовно не відображена.

2ДПКириченко

Погосов

Юрик

Зав.каф.

Перевірив

Розробив

Тип 22 KV
500х720, Q=1111 Вт

Тип 22 KV
500х720, Q=1111 Вт

Тип 22 KV
300х800, Q=876 Вт

Тип 22 KV
300х800, Q=876 Вт

Тип 22 KV
300х800, Q=876 Вт

Тип 22 KV
300х800, Q=876 Вт

Тип 22 KV
300х1000, Q=1095 Вт

Тип 22 KV    500х800,
Q=1234 Вт

Тип 11 KV
500х400, Q=337 ВтТип 11 KV

500х400, Q=337 Вт

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Тип 22 KV
500х1400, Q=2160 Вт

Тип 11 KV
500х520, Q=438 Вт

Тип 11 KV
500х520, Q=438 Вт

Тип 11 KV
500х400, Q=337 Вт

Тип 11 KV
500х600, Q=506 Вт

Тип 11 KV
500х600, Q=506 Вт

Тип 11 KV
500х600, Q=506 Вт

Електрокотел
Protherm Ray Скат

18/KE (6+6+6 кВт) 380 В

Тип 22 KV
300х800, Q=876 Вт

СтТ1 ∅32х4,4

СтТ2

∅32х4,4

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0
Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅32х4,4

Т2 ∅32х4,4

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Т1 ∅14х2,0

Т2 ∅14х2,0

Аксонометрична схема системи опалення

Т1 ∅32х4,4

Т2 ∅32х4,4

Т1 ∅32х4,4

Т2 ∅32х4,4

Конструкція підлоги 1-го поверху

Стяжка

Бетонна підготовка

Утеплювач

Крайова стрічка

10
0

50

Магістральні підводки

Покриття підлоги
Стіна

Труби опалення 
∅14x2,0

∅32x4,4

Підключення розподільчого колектору

6
11

2

11

1

Т1
11

1

Т2
8

9

6 10 4 5 12

1 11
3 4 5

7

7

1 - труба 32(4,4) мм.

2 - кутик 32х32 мм.

3 - муфта комбінована 32(4,4)х1"НР

4 - кран шаровий прохідний з накидною гайкою 1"

5 - муфта латунна 1" ВР

6 - колектор  1"х3/4" євроконус

7 - повітровідвідник автоматичний

8 - під’єднання для зворотної труби

9 - зворотня труба 16(2,0)мм.

10 - кутик-перехідник комбінований НР 32(4,4)х1"

11 - гільза насувна 32мм.

12 - термопривід

Тип підключення опалювального приладу

2
 3o

v
e
n
tr

o
p

4

Конструкція підлоги 2-го поверху

Стяжка

Бетонна підготовка

Утеплювач

Крайова стрічка

50
50

Магістральні підводки

Покриття підлоги
Стіна

Труби опалення 
∅14x2,0

∅32x4,4

Аксонометрична схема системи опалення

КНУБА

Конструкція підлоги 1-го та 2-го поверху

Атестаційна випускна робота бакалавра

8кафедра теплотехніки

Підключення розподільчого колектору

Тип підключення опалювального приладу

ТЕс-21с

Реконструкція системи опалення, вентиляції та 
теплохолодопостачання діагностичного медичного центру 
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5ДПКириченко

Погосов

Юрик

Зав.каф.

Перевірив

Розробив

План кондиціонування та холодопостачання 1-го поверху

План кондиціонування та холодопостачання 2-го поверху

9   Інвентарна (прибиральний інвентар)

4   Кабінет лікаря

2   Очікувальна (з коридором)

1   Кабінет забору матеріалу

3   Кабінет лікаря

5   Кабінет лікаря

10  Гардероб службовий

8   Санвузол для МГН

6   Умивальня відвідувачів

11  Технічне приміщення

7   Вбиральня відвідувачів

9   Кімната персоналу

3   Санвузол палати

4   Процедурна

1   Кабінет лікаря

2   Палата (тимчасового перебування)

6   Стерилізаційна

5   Тамбур 

10  Вмивальня персоналу 

8   Інвентарна

7   Мийка

11  Туалет персоналу 

12  Кабінет медичного директора 

13  Господарське приміщення

14  Очікувальна (з коридором) 
холодопостачання 1-го поверху

КНУБА

холодопостачання 2-го поверху

Атестаційна випускна робота бакалавра

8кафедра теплотехніки

План кондиціонування та 

План кондиціонування та 
ТЕс-21с

Реконструкція системи опалення, вентиляції та 
теплохолодопостачання діагностичного медичного центру 

Qх2800

Qх3400

Qх1800

Qх1700

AFDL 28-1P
1000х500х210(h)

К2.3 К2.4 К2.5

К2.2

К2.1

К2.6

Qх1800 Qх1800

∅6,3

∅12,6

∅9,5
∅15,8

∅9,5
∅15,8

∅9,5
∅15,8

∅6,3

∅12,6

∅6,3

∅12,6

∅6,3

∅12,6

∅6,3

∅12,6

∅6,3

∅12,6

RPIL-1.3

HNAUNQ

RPIL-1

HNAUNQ
RPIL-0.8

HNAUNQ

RPIL-0.8

HNAUNQ

RPIL-0.8

HNAUNQ

RPIL-0.8

HNAUNQ

∅25
вивести у каналізацію будівлі

через воронку розриву струмини

∅25
вивести у каналізацію будівлі

через воронку розриву струмини

∅25
вивести у каналізацію будівлі

через воронку розриву струмини

∅25
вивести у каналізацію будівлі

через воронку розриву струмини

∅25
вивести у каналізацію будівлі

через воронку розриву струмини

∅25

∅25

∅25 ∅25

∅25

∅9,5 ∅15,8

Х1

Х2
∅15,8

∅9,5

Qх2700

Qх1400Qх2600

Qх3000

К2.7

К2.10К2.9К2.8
RPIL-1.3

HNAUNQ

RPIL-0.8

HNAUNQ

RPIL-1

HNAUNQ

RPIL-1

HNAUNQ

∅25

∅25

K13

K13

K13

K13

вивести у каналізацію будівлі

через воронку розриву струмини

∅25
вивести у каналізацію

будівлі через воронку

розриву струмини

∅25

вивести у каналізацію

будівлі через воронку

розриву струмини

∅25
вивести у каналізацію

будівлі через воронку

розриву струмини

∅25

∅25∅25 ∅6,3

∅12,6

∅6,3

∅12,6
∅6,3

∅12,6

∅6,3 ∅12,6

∅6,3

∅12,6

∅9,5
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Погосов

Юрик

Зав.каф.

Перевірив

Розробив

План водопостачання та каналізації 1-го поверху

Двоступеневий фільтр

Ecosoft AquaPoint

STANDARD

Водомірний вузол з лічильником,

зворотнім клапаном та косим

фільтром.

Колектор В1 1-ого поверху

на 12 виходів

Колектор Т3 1-ого поверху

на 10 виходів

Виводи під раковину

Виводи під раковину

Виводи під

раковину

Виводи під раковину

Виводи під раковину

Виводи під

інсталяцію

Виводи під змішувач

раковини Виводи під душовий

змішувач

Виводи під раковину

Виводи під раковину

Виводи під

інсталяцію

В1 ∅18х2,5 Т3

∅18х2,5

В1 ∅18х2,5 Т3

∅18х2,5

В1 ∅18х2,5

Т3 ∅18х2,5В1 ∅18х2,5 Т3

∅18х2,5

В1 ∅18х2,5 Т3

∅18х2,5

СтВ1 ∅32х4,4

СтТ3 ∅32х4,4

СТ К1-3

∅110
Вивід під душовий

трап

Ст К1-2

∅110

Випуск К1-1

∅110

Встановити сифон

для дренажу

К1 ∅50

Li=4,55 К1 ∅110

Li=4,35

К1 ∅110

Li=0,5

К1 ∅110

Li=0,75

К1 ∅110

Li=0,9

К1 ∅50

Li=0,93

К1 ∅50

Li=1,15

К1 ∅50

Li=0,8

К1 ∅50

Li=1,95

К1 ∅50

Li=3,7

К1 ∅50

Li=0,5 К1 ∅110

Li=4,17

Ст К1-4

∅110

Прокласти К1 під

стелею 1-ого

поверху

Ст К1-5

∅110

Прокласти К1 під

стелею 1-ого

поверху

Ст К1-5

∅110

Ст К1-6

∅50

Ст К1-7

∅50
К1 ∅50

Li=3,9

К1 ∅50

Li=0,75

К1 ∅50

Li=2,04

К1 ∅50

Li=0,7
К1 ∅110

Li=5,00
К1 ∅50

Li=3,20

План водопостачання та каналізації 2-го поверху

1

8

Колектор В1 2-ого

поверху на 12 виходів

Виводи під змішувач

раковини

Виводи під

раковину

Виводи під змішувач

раковини

Виводи під

змішувач

раковини

Виводи під душовий

змішувач

Виводи під

інсталяцію

Виводи під

інсталяцію

Виводи під змішувач

раковини

В1 ∅18х2,5 Т3

∅18х2,5

В1 ∅18х2,5

Т3 ∅18х2,5

В1 ∅18х2,5

Т3 ∅18х2,5

В1 ∅18х2,5

Т3 ∅18х2,5

В1 ∅18х2,5

Т3 ∅18х2,5

В1 ∅18х2,5

В1 ∅18х2,5

Т3 ∅18х2,5

Електробойлер, V=80 л
Бойлер ATLANTIC Vertigo Basic 80

ES-VM0652F220F-B (2000 W)

Колектор Т3 2-ого

поверху на 10 виходів

Електрокотел Protherm Ray Скат

18/KE (6+6+6 кВт) 380 В

СтВ1 ∅32х4,4

СтТ3 ∅32х4,4

Виводи під пральну

машину

Ст К1-3

∅110

Виводи

під трап

Ст К1-2

∅110

Ст К1-1

∅110

К1 ∅50

Li=2,15

Ст К1-5

∅110

К1 ∅50

Li=2,25

К1 ∅50

Li=1,2

К1 ∅110

Li=0,3

Ст К1-6

∅50

К1 ∅50

Li=2,65
К1 ∅50

Li=0,25

К1 ∅50

Li=2,61

К1 ∅50

Li=2,55

К1 ∅50

Li=0,36

К1 ∅50

Li=1,35

К1 ∅50

Li=1,27

К1 ∅50

Li=0,35

К1 ∅50

Li=2,04

К1 ∅110

Li=0,45

Ст К1-7 ∅50 прокласти в

вентканалі та закінчити

фановим клапаном

Примітки:

1. Трубопроводи прокласти в теплоізоляції , в штрабах

стін і підготовці підлоги, в місцях перетинання
перекриттів, стін і перегородок прокласти в гільзах

діаметром 1,5-2.

2. Всі підводки до водорозбірних приладів

облаштувати кутовими кранами Ду15 з накруткою в

сантехрозетку (крім ванн і душових).

3. Трубопроводи системи Т3  прокласти в тепловій

трубній ізоляції .

4. Трубопроводи умовно віднесені від стін, запірна

арматура умовно не відображена.

6. Місце та діаметр існуючого підведення холодної води

в будівлі уточнити на місці

7. Всі прив'язки виводів для сантехнічних приладів

перевірити по техпаспорту виробів

Підвідний тр-д

dу

В мережу об'єкта

20

1
*

СХЕМА

ГАБАРИТНЕ КРЕСЛЕННЯ

dу

1

7
2

*7

7*

dу

Горизонтальна установка водомірного вузла

5

5
2

9

2

4
5 Кран дренажній

Ніппель , dу 3/4 2
2

6
Футорка  НВ , dу 3/4

1

№ поз. Найменування К-сть

СПЕЦИФІКАЦІЯ

1 1

6

3

68

8
Трійник , dу 3/4 19

2 3

2 3

dу А B C

68,5 65 166 567

E H

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

54

F

7

K

Кран шаровий з американкою, dу 3/4 2
Фільтр косий ,400мкм , dу 3/4 1

576,1

4

7*

4

Зворотній клапан, dу 3/4 1

Редуктор тиску  1-4.5 бар , dу 3/4 1

7*

D

70

G

8

Водолічильник  *****

Присоединительные полусгоны поставляются в
комплекте со счетчиком

  Умовні позначення

Прокладання каналізаційної труби під стелею

1-ого поверху
K1

  Трубопровід госп.-питної води

  Трубопровід гарячого водопостачання

В1

  Трубопровід циркуляційний системи ГВП

  Трубопровід для відведення води в каналізаціюK1

Т4

Т3

9   Інвентарна (прибиральний інвентар)

4   Кабінет лікаря

2   Очікувальна (з коридором)

1   Кабінет забору матеріалу

3   Кабінет лікаря

5   Кабінет лікаря

10  Гардероб службовий

8   Санвузол для МГН

6   Умивальня відвідувачів

11  Технічне приміщення

7   Вбиральня відвідувачів

9   Кімната персоналу

3   Санвузол палати

4   Процедурна

1   Кабінет лікаря

2   Палата (тимчасового перебування)

6   Стерилізаційна

5   Тамбур 

10  Вмивальня персоналу 

8   Інвентарна

7   Мийка

11  Туалет персоналу 

12  Кабінет медичного директора 

13  Господарське приміщення

14  Очікувальна (з коридором) План водопостачання та 

КНУБА

каналізації 2-го поверху

Атестаційна випускна робота бакалавра

8кафедра теплотехніки

каналізації 1-го поверху

План водопостачання та
ТЕс-21с

Реконструкція системи опалення, вентиляції та 
теплохолодопостачання діагностичного медичного центру 
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