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Точка
вводу

Фоpмат А1

Стіна

Панельний радіатор 
Vogel&Noot

Термостатична головка 
Danfoss

Вузол підключення 
RLV-K

Панельний радіатор 
Vogel&Noot

Трубубопровід поліетиленовий PEX-c/Al/PE
в захисній гофрованій трубі

Вузол установки опалювального приладу

Повітровипускний 
кран 

Т2
Т1 50

Довжина

В
и
со

т
а

HH

Примiтка

1. Трубопроводи в конструкцii пiдлоги прокладаються в захисних гофрованихтрубах.

2. Розвiднi трубопроводи прокладаються в iзоляцiйних трубах thermaflex.

3. Радiатори пiдключаються всi аналогiчно.

Зворотній трубопровід системи опалення t=70°C

Подаючий трубопровід системи опалення t=90°C

Умовні позначення:

Т1

Т2

- кульовий кран

- регулятор перепаду тиску

- запірний клапан

- автоматичний повітроспускник

- зливний кран

- перехід

План  М 1:100

Аксонометрична схема системи опалення
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Гребінка

розподільча

Специфiкацiя систем опалення

№ Позначення Найменування К-ть
Розмір-ніст

ь
Примітки

1 HERZ 7230 /60 Головка термостатична 29 шт ∅10

2 HERZ Кран кульовиий 6 шт ∅10

3 Комплект HERZ-2000 Комплект HERZ-2000 29 шт

6 ГОСТ 3262-89* Труба металопластикова ∅10 200 м

7 ГОСТ 3262-89* Труба металопластикова ∅15 50 м

9 Thermoflex Ultra M Теплоізоляція 5 м ∅15

12 Vogel&Noot Радіатор 29 шт

∅10

11 KV 1400x500

21 KV 1600x500
21 KV 1600x500

11 KV 1600x500

11 KV 1600x500

11 KV 1600x500

11 KV 1600x500

11 KV 1400x500
11 KV 1600x500

11 KV 1400x50011 KV 1400x50011 KV 1400x50011 KV 1400x500
11 KV 1320x500

11 KV 1600x500

11 KV 1400x500

11 KV 800x500

11 KV 600x500

11 KV 720x500

11 KV 1600x500
11 KV 1400x500

11 KV 1600x500

11 KV 1400x50011 KV 1400x500

11 KV 1400x500

11 KV 1400x500

11 KV 1320x500 11 KV 1600x500 11 KV 1400x500 11 KV 1400x500

11 KV 720x500

11 KV 600x500

11 KV 800x500

21 KV 1600x500

21 KV 1600x500

11 KV 1600x500

11 KV 1600x500

11 KV 1600x500

∅15
∅15

∅15

∅15

∅15
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∅10 ∅10
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Стадія Аркуш Аркушів Виконав
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План М 1:100� Аксонометрична схема системи

опалення� Вузол установки опалювального

приладу� Специфікація систем опалення

 Гарбарчук Д.Д.

Задоянний О.В.

 Зав.кафедри Предун К.М.

КНУБА

Кафедра ТГПіВ
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Схема системи опалення СО-1

Схема системи опалення СО-2

Схема системи опалення СО-3

Специфiкацiя вузла теплового вводу

№ Позначення Найменування К-ть
Розмір-ніст

ь
Примітки

1 Danfoss Jip-FF Засувка 2 шт

2 Danfoss Грязьовик 1 шт

3 Danfoss Y333P Фільтр сітчатий 2 шт

4 Danfoss sonometr Теплолічильник 1 шт

5 ECL Погодний контроллер 2 шт

6 Danfoss Регулюючий клапан 1 шт

7 Danfoss KP 61 Датчик температури 2 шт

8 Danfoss MSV-2650 Вентель запірний 7 шт

9 Danfoss Techno-C Кран дренажний 1 шт

10 Danfoss Колектор 1 шт

11 Danfoss AFP Регулятор перепаду тиску 1 шт

12 Danfoss Запобіжний клапан 1 шт

13 Herz-4117R Регулюючий кран 6 шт

14 ВК-20 Водолічильник 2 шт

15 Danfoss X1666 Запірний кран 2 шт

16 Danfoss Манометр 6 шт

17 Danfoss Термометр 2 шт

18 Danfoss Клапан зворотній 2 шт

19 Willo Насос 1 шт

20 Danfoss Клапан повітровипускний 2 шт

Фоpмат А1

Змін. Кіл.уч. Аркуш № док. Підпис Дата

Стадія Аркуш Аркушів Виконав

 Перевірив

Схема системи опалення СО-1� Схема системи

опалення СО-2� Схема системи опалення СО-3�

Схема вузла теплового вводу (ВТВ)�

специфікація вузла теплового вводу

 Гарбарчук Д.Д.

Задоянний О.В.

 Зав.кафедри

КНУБА

Кафедра ТГПіВ

ТВс-21

Предун К.М.

Кваліфікаційна робота бакалавра

Опалення, вентиляція та кондиціонування

підприємства громадського харчування в м.Обухів

ДП 2 5
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